
 
УТВЕРЖДАЮ  

Общество с ограниченной ответственностью "Мой дом Урал" 
__________________ .

«___»___________________20   г  

 
Акт

осеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования

Дата проведения 30.09.2022

Дом № 19А ТРАКТОВАЯ (АМЗ) по ул

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования.



Наименование конструкций,
оборудования и элементов

благоустройства
Описание дефекта / состояние

Место
расположения

дефекта

Решение о

принятии мерПримечание Ед.
Объем

ремонтны

х работ
ТРТО

Строительные конструкции МКД

Фундамент

Ленточный - Бутовый удовлетворительно

Ленточный - Бетон удовлетворительно

Подвал 

Подвал - Стены (ограждающие конструкции) удовлетворительно

Подвал - Продухи (решетки, жалюзи) Подвал, Подъезд 1, шт/м22 необх.
ТР

Повреждение целостности решеток

Стены

Наружные - Кирпичные удовлетворительно

Внутренние - Кирпичные удовлетворительно

Перекрытия

Чердачные - Железобетонные удовлетворительно

Междуэтажные - Железобетонные удовлетворительно

Надподвальные - Железобетонные удовлетворительно

Крыша Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР кровли мягкой

Мягкая - Кровельный ковер Лестничная кл., По-

дъезд 1, 
м24 необх.

ТР
Пятна на потолках помещений верхних
этажей.

Лестницы

Железобетонные - Площадки Лестничная кл., По-

дъезд 1, 
м214 необх.

ТР
Повреждение облицовок

Железобетонные - Ступени удовлетворительно

Железобетонные - Ограждения ступеней удовлетворительно

Железобетонные - Перила удовлетворительно

Фасад Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР фасада

Входные группы

Крыльцо - Козырек Дом, м2Разрушение штукатурного слоя

Крыльцо - Козырек Лестничная кл., По-

дъезд 1, 
м210 необх.

ТР
Пятна от протечек по отделки плиты
подъездного козырька.

Ступени - Разрушение ступеней Лестничная кл., По-

дъезд 1, 
шт5 необх.

ТР
Имеются сколы, трещины ступеней,
вымывания атмосферными осадками
раствора между ступенями.

Дверные заполнения

Металлические - Дверные приборы и доводчики удовлетворительно

Деревянные - Дверная коробка удовлетворительно



Деревянные - Полотно удовлетворительно

Деревянные - Скобяные изделия и пружины удовлетворительно

Оконные заполнения

Деревянные - Рамы Лестничная кл., По-

дъезд 1, 
шт5 необх.

ТР
Рассохлись рамы

Деревянные - Рамы Лестничная кл., По-

дъезд 1, 
шт5 необх.

ТР
Отсутствие возможности открытия окон

Деревянные - Фурнитура удовлетворительно

Деревянные - Остекление удовлетворительно

Отлив - Оцинкованный удовлетворительно

Подоконник - Деревянный удовлетворительно

Лестничная клетка

Отделка - Штукатурка 1 подъездПодъезд, м2Разрушение штукатурного слоя

Отделка - Побелка 1 подъездПодъезд, м2Отслаивание, вздутие побелочного слоя

Отделка - Побелка Лестничная кл., По-

дъезд 1, 
м280 необх.

ТР
Отслаивание, вздутие побелочного слоя

Отделка - Окраска 1 подъездПодъезд, м2 необх.
ТО

Наличие не санкционированных надписей

Отделка - Окраска Лестничная кл., По-

дъезд 1, 
м248 необх.

ТР
Отслаивание, вздутие красочной пленки

Почтовые ящики - Дверки Подъезд 1, шт23 необх.
ТР

Изогнуты, деформированы дверки

Почтовые ящики - Фурнитура (замки) удовлетворительно

Информационное место

Табличка - Адресная удовлетворительно

Табличка - Номер подъезда, квартиры удовлетворительно

Доска, стенд - Объявлений удовлетворительно

Знаки, наклейки, надписи - Технических
помещений, телефонов аварийных служб

удовлетворительно

Оборудование и системы ИТО МКД

Система вентиляции

Вентиляционная шахта - Зонт (металлический,
бетонный, кирпичный)

удовлетворительно

Чердачный вентиляционный короб - Кирпичный удовлетворительно

Система водоснабжения Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР системы ХВС

Система трубопроводов - Стальные трубы Подвал, Подъезд 1, шт2 необх.
ТО

Наличие ржавчины, корост на резьбовых
соединениях

Система трубопроводов - Стальные трубы Подвал, Подъезд 1, шт12 необх.
ТР

Наличие ржавчины, корост на резьбовых
соединениях

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Подвал, Подъезд 1, шт12 необх.
ТР

Неисправность вентиля



Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Подвал, Подъезд 1, шт2 необх.
ТО

Неисправность вентиля

Система водоотведения Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР системы водоотведения

Система ливнестока 

Внутренний ливнесток - Водоприемные воронки удовлетворительно

Внутренний ливнесток - Стояк удовлетворительно

Внутренний ливнесток - Выпуск удовлетворительно

Система горячего водоснабжения Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР системы ГВС

Система трубопроводов - Стальные трубы Подвал, Подъезд 1, шт12 необх.
ТР

Наличие ржавчины, корост на резьбовых
соединениях

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Подвал, Подъезд 1, шт2 необх.
ТО

Неисправность вентиля

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Подвал, Подъезд 1, шт12 необх.
ТР

Неисправность вентиля

Система центрального отопления Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР системы отопления с отопительными приборами

Система трубопроводов - Стальные трубы Подвал, Подъезд 1, м14 необх.
ТР

Полная, либо частичная утрата изоляции

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Подвал, Подъезд 1, шт2 необх.
ТО

Неисправность вентиля

Благоустройство

Придомовая территория Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР благоустройство придомовой территории

Детская площадка - Лавочка требутеся покраскаТерритория, м2 необх.
ТО

Отслаивание, вздутие окрасочной плёнки

Детская площадка - Урна требуется покраскаТерритория, м2 необх.
ТО

Отслаивание, вздутие окрасочной плёнки



Председатель – Инженер по организации эксплуатации,
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений  Общество с
ограниченной ответственностью "Мой дом Урал"

Инженер по технической эксплуатации жилищного фонда Общество с
ограниченной ответственностью "Мой дом Урал"

Члены комиссии:

Представитель  Комфортис АО, участок 7

Инженер Комфортис АО, участок 7

Представитель собственников МКД:  ___________________________________ ________________________/___________________________________________
                                                                  Адрес дома, № квартиры,                              подпись                                                   Ф.И.О.

 _______________________________/      _______________________________________
                   подпись                                                   Ф.И.О.

 _______________________________/      Разумных Валерий Александрович
                   подпись                                                   Ф.И.О.

 _______________________________/       Котовая Нина Васильевна 
                   подпись                                                   Ф.И.О.

Подписи комиссии:

 _______________________________/      _______________________________________
                   подпись                                                   Ф.И.О.

Проведён инструктаж по правилам пожарной безопасности.


